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Mess- und Energiebericht





Situation


Die Sanitär-Einspeisung erfolgt über die Wasserwerke Adliswil und Kilchberg


Beide Einspeisungen verfügen über eine Druckreduzierstation, welche auf 4.8 bar eingestellt sind


Der Betreiber vermutet Druckschläge in der Sanitärverteilung, welche möglicherweise durch diese Einspeisung verursacht werden








Messeinrichtung


Am Abgang Boiler des Sanitärverteilers wird ein Drucksensor installiert


Die Messung erfolgt im 6 Sek. Intervall gemittelt, um ein möglichst genaues Bild des Druckverlaufs zu erhalten
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Messwert-Graphik


Die Graphiken zeigen sehr deutlich nächtliche Druckschwankungen bis zu 2 bar


Die Druckschläge erfolgen allerdings nicht durch einen abrupten Druckanstieg sondern durch einen Druckabfall


Tagsüber verläuft der Druck zwischen 4.5 und 5.2 bar





Massnehmen


Druckreduzierventile, Sicherheitsventile überprüfen 
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